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1- INFORMACOE GERAIS:

> LOCAL DA VISITA TECNICA;

a) Estac&o de Tratamento de Agua — ETA.

b) Data e Horério; Dia 21 do més 07 de 2016.

> COORDENADAS GEOGRAFICAS (SE FOR NECESSARIO);
> PROFISSIONAL RESPONSAVEL DA CONCESSIONARIA,;

Leomarks Dion Mariano da Silva, Supervisor da Unidade Aguas de
Buritis S/A.

2- OBJETIVO GERAL.

Monitorar e regular as atividades da concessionaria e suas prestadoras de servigos,
relacionados diretamente no desempenho e implantacdo no abastecimento de agua
tratada no Municipio de Buritis, atendendo o interesse publico, normatizacao,
planejamento acompanhamento e controle dos servigos publicos.

3- DESENVOLVIMENTO:

No dia 21 do més de Julho, de 2016, a Presidente Interina da AGERB Marilei de
Oliveira Miranda, Diretor Técnico Marcio de Santana Coelho e Ouvidora Lorena
Espanhol, realizaram “in loco” uma vistoria na Estacdo de Tratamento de Agua da
Concessionaria AGUAS DE BURITIS S/A.

A visita tem por finalidade vistoriar a Estacdo de Tratamento de Agua — ETA com
pontos importantes como:

> ETA:

Casa de quimica ausente de extintor de incéndio;

Compartimento de dosadores ausente de extintor de incéndio;

Casa de motobomba se encontra inoperante;

Tubulacdo de PVC PBA de 50mm, de FoFo de 150mm,300mm
exposto ao sol diminuindo a durabilidade do material;
Acompanhamento da construgéo do sistema de dreno de agua pluvial;
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4 -PARECER TECNICO:

Diante da vistoria realizada na Estagdo de Tratamento de Agua — ETA, os
compartimentos de laboratério, dosadores se encontra ausente de extintores de
incéndio, e o compartimento de motobombas se encontra inoperante, porem o
sistema de abastecimento de 4gua esta sendo realizado por gravidade.

AGERB

Diretor técnico Operacional
Marcio de Santana Coelho
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Nores B v e b

5-382 RELATORIO FOTOGRAFICO

v/ Casa de quimica;

p B
Foto 01: laboratério equipados com aparelhos para | Foto 02: compartimento com tanques e dosadores
analise e ausente de extintores de incéndio. de Sulfato de Aluminio e Cloro liquido e painel de
comando, ausente extintor de incéndio.
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Foto 05: tubulagdo exposta a in
inconformidade

Foto 04: compartimento de motobombas com 02
motobombas equipado com painel de comando.
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